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R.16.2 Piano di manutenzione: Programma di manutenzione — sottoprogramma degli interventi

Corpo d’Opera — N°1 — aree pavimentate, recinzione

Sistemazioni esterne — Su_001

Pavimentazioni esterne — Co-001

Pulizia ed eliminazione dello sporco con spazzolatura del rivestimento o con utilizzo di detergenti
specifici.
Ditte Specializzate: Generico

CODICE INTERVENTIL FREQUENZA
Sc-001 | Rivestimenti cementizi-bituminosi
Sc-001/in-001 | Intervento: Pulizia 360 giomi

Sc-001/in-002

Intervento: Ripristino strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, con preventiva pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
antimacchia, che non alterino le caratteristiche chimico-fisico ed estitiche del materiale.

Ditte Specializzate: Pavimentista

1825 giorni

Sc-001/In-003

Intervento: Sostituzione
Sostituzione di elementi usurarti o rotti con analoghi nuovi.
Ditte Specializzate: Pavimentista

Quando occorre

Attrezzature esterne — Co-002

variabile in base alla tipologia di sirada.
Pulizia e rimozione di detriti, depusiti e foglie.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sistemazione ¢ raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di ampiezza

CODICE | CINTERVENTI | FREQUENZA
Sc-002 | Aree marciapiedi-
Sc-002/in-001 | Intervento: Manutenzione aree di scivolo Quando occorre
Riparazioni di eventuali difformita nei raccordi tra le aree di scivolo dei marciapiedi e le aree carrabili.
Rimozione di eventuali ostacoli.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-002/In-002 | Intervente: Manutenzione canalizzazioni 360 giomi
Manutenzione delle canalizzazioni con inserimento di parti mancanti di collettori e di altri elementi.
Esecuzione di pulizia con rimozione di depositi, detriti e foglie.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-002/In-003 | Intervento: Manutenzione pavimentazione 360 giomi
Riparazione della pavimentazione o dei rivestimenti dei percorsi pedonali con sistemazione localizzata di
elementi rotti oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o usurata.
Demolizione ed eliminazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia € posa
di nuovi elementi impiegando multe, colle, bitumi liquidi a caldo, sabbia. Le tecniche di posa e di
rifiniture variano in base ai materiali, delle geometrie e del tipo di percorso pedonale.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-002/In-004 | Intervento: Pulizia percorsi pedonali Quando occorre
Pulizia delle superfici dei percorsi pedonali e rimozione di depositi ¢ detriti. Lavaggio con detergenti
idonei al tipo di materiale delle pavimentazioni.
Ditte Specializzate: Generico
Sc-002/In-005 | Intervento: Rifacimento tombini d'ispezione 730 giomni
Rifacimento ed integrazione degli clementi di apertura-chiusura e sistemazione di elementi usurati o
degradati. Trattamento anticorrosione delie parti metalliche a vista. Pulizia del fondale dai depositi vari.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-002/In-006 | Intervento: Sistemazione cigli e cunette 360 giomi

Sc-003

Sc-003/In-001

Parcheggi

Intervento: Ridelimitazione delle aree di sosta

Ripresa delle coloriture o applicazione di materiali idonei al rifacimento delle strisce di delimitazione
delle aree di sosta.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO

Comune di Ragusa — Settore X

DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA




R.16.2 Piano di manutenzione: Programma di manutenzione — sottoprogramma degli interventi

Sc-003/In-002

Intervento: Rifacimento delle pavimentazioni e del manto delle aree carrabili

Ripresa puntuale del manto stradale e/o della pavimentazione con rifacimento delle parti ammalorate
mediante demolizione dei vecchi strati, pulizia del fondo e nuova posa.

Ditte Specializzate: Specializzati vari -

Quando occorre

Sc-003/1n-003

Intervento: Rimozione ostacoli

Rimozione degli ostacoli (vegetazione, sporgenze, ecc.) che intralciano la normale circolazione dei mezzi
durante le manovre di entrata, usci:a e sosta nei parcheggi

Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre

Sc-003/In-004

Intervento: Sistemazione segnaletica

Sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale con reintegro e/o sostituzione di elementi usurati o
mancanti. Ripristino delle protezioni a vernice e pulizia degli elementi indicatori. Riorganizzazione degli
stessi rispetto alla logica di gestione delle aree di parcheggio.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sistemazione di zone della scarpa‘a erose e rifacimento della pendenza iniziale con taglio eventuale della
vegetazione in eccesso.

Predisporre barriera di sicurezza in funzione della pendenza della scarpata e comunque con rispetto della
normativa vigente.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004 | Strade

Sc-004/In-001 | Intervento: Manutenzione canalizzazioni 360 giorni
Manutenzione delle canalizzazioni con inserimento di parti mancanti di collettori e di altri elementi.
Esecuzione di pulizia con rimozione di depositi, detriti e foglie.
Ditte Specializzate: Specializzati vari :

Sc-004/1n-002 | Intervento: Manutenzione carreggiata 360 giomni
Riparazione di eventuali fessurazioni e/o buche con sistemazione degli strati di fondo e rifaciemento
degli strati superficiali utilizzando prodotti bituminosi a caldo. Verifica e rifacimento dei giunti
danneggiati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004/In-003 | Intervento: Manutenzione galleri: 180 giomni
Rifacimento dei rivestimenti con vernici a tinta chiara conformi alla normativa vigente. Rimozione di
corpi illiminanti non funzionanti ¢ messa in opera di altri uguali. Rimozione di depositi e fogliame
accumulati nelle canalette di defi::sso delle acque. Eventuale integrazione della segnaletica stradale e di
sicurezza sempre nel rispetto dele norme. Pulizia dei marciapiedi di servizio e rimozione di depositi vari.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004/1n-004 | Intervento: Manutenzione manto :tradale 360 giorni
Manutenzione del manto stradalc con rifaciemnto della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed
eliminazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa di nuovo manto
con impiego di bitumi a caldo o di pavimentazione lastricata.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004/In-005 | Intervento: Manutenzione struttu:a di sostegno 360 giorni
Ripristino degli elementi murar ed integrazione delle parti degradate. Pulizia delle feritoie con
eliminazione di depositi, detriti e iugliame. Assestamento dei sistemi di drenaggio delle acque piovane.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004/in-0006 | Intervento: Pulizia canalette e bordature 180 giomni
Pulizia di canalette con asportazicae dei detriti, depositi e fogliame. Eventuale trattamento protettivo con
anticorrosivi specifici a secondo d| materiale trattato.
Ditte Specializzate: Specializzati -ari

Sc-004/in-007 | Intervento: Pulizia fosse biologiche 730 giorni
Spurgo delle fosse biologiche e puiizia con acqua convogliata a pressione. Aggiunta di solventi e prodotti
di disinfestazione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004/In-008 | Intervento: Sistemazione cigli e ¢.nette 360 giomi
Sistemazione e raccordo delle bu:ichine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di ampiezza
variabile in base alla tipologia di s:rada.
Pulizia e rimozione di detriti, depusiti e foglie.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-004/in-009 | Intervento: Sistemazione scarpat: 90 giorni

CODICE |

Elementi di chiusura — Co-003
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R.16.2 Piano di manutenzione: Prograiima di manutenzione — sottoprogramma degli interventi

Sc-005/In-001

Sc-005 |

Intervento: Pulizia sistemi manov:a

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggic. dei sistemi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con
prodotti idonei € non residuosi.

Ditte Specializzate: Specializzati ari

30 giorni

Sc-005/In-002

Intervento: Rifacimento protezioie
Rifacimento delle protezioni e de'le coloriture con eliminazione dei vecchi strati, pulizia delle superfici

ed applicazioni di prodotti idonui (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni
ambientali.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-005/In-003

Intervento: Sistemazione automat smi a distanza

Sostituzione delle batterie di ali nentazione nei telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzior = di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.

Ditte Specializzate: Specializzati - ari

Quando occorre

Sc-005/In-004

Intervento: Sostituzione parti usurate

Sostituzione degli elementi a vista di cancelli e barriere ¢ di parti meccaniche ed organi di manovra
usurati e/o rotti con altri analoghi ¢ con uguali caratteristiche.

Quando occorre

Sc-006

Sc-006/In-001

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Recinzioni

Intervento: Rifacimento protezion:

Rifacimento delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati,
pulizia delle superfici ed applicazi ni di prodotti specifici (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed
alle condizioni ambientali.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-006/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti in vist: di recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi e con uguali
caratteristiche.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sistemazione a verde — Co-004

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-007

Sc-007/in-001

Aree a verde

Intervento: Concimazione piante

Concimazione delle piante con pr-dotti specifici per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie
delle piante. La periodicita e le qu tita delle somministrazioni di concimi e fertilizzanti variano in base
alle specie arboree e alle stagioni.

Ditte Specializzate: Giardiniere

Quando occorre

Sc-007/In-002

Intervento: Innaffiamento prati

Innaffiaggio dei tappeti erbosi e dclle altre qualita arboree. L'operazione pud essere fatta manualmente o
con innaffiatori automatici regolati a tempo in base alle stagioni o ai fabbisogni.
Ditte Specializzate: Giardiniere

7 giorni

Sc-007/In-003

Intervento: Potatura piante € siep’

Potatura, taglio e riquadratura pc ‘odica di piante, siepi, arbusti ed alberi; in particolare di rami secchi
esauriti, danneggiati o di piante n-:late non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze
e/o caratteristiche di pericolo per cose € persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone
confinanti e/o di passaggio, radici ‘nvadenti a carico di pavimentazioni ¢/o impianti tecnologici, ecc.). La
periodicita e la modalita degli int ‘venti variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato € del
periodo o stagione di riferimento.

Ditte Specializzate: Giardiniere

Quando occorre

Sc-007/In-004

Intervento: Pulizia dei prati

Pulizia dei tappeti erbosi mediante rimozione di foglie ed altri depositi vegetali.
Ditte Specializzate: Giardiniere

0 giorni

Sc-007/In-005

Intervento: Rifacimento manto er-oso

Rifacimento dei manti erbosi loc:.izzato o totale a secondo delle condizioni dei prati. Asportazione del
vecchio strato superficiale (5 cr circa) del manto erboso mediante 'utilizzo di zappe e/o vanghe.
Rastrellatura, Rullatura ed innaftiatura degli strati inferiori di terreno. Posa del nuovo tappeto erboso

disposto in strisce ¢ tagliato a secc 1do delle necessita e/o nuova risemina. Concimazione ed Innaffiaggio.
Ditte Specializzate: Giardiniere

360 giomni
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R.16.2 Piano di manutenzione: Progra—ma di manutenzione — sottoprogramma degli interventi

Sc¢-007/In-006

Intervento: Rinverdimento

Preparazione del terrenc median:c pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre,
rimozione radici, ecc.).

Rastrellatura ed aratura del tercno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione,
ringiovanimento, sostituzione /o semina con varietd adeguate alla natura del suolo ed alla funzione
dell'area a verde. Applicazioni ed tichettature delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti
specifici a base di azoto, fosforo ¢ sotassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.

Ditte Specializzate: Giardiniere

Quando occorre

Sc-007/In-007

Intervento: Sistemazione del terrc 1o

Preparare il terreno mediante | .lizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre,
rimozione radici, ecc.).

Rastrellatura ed aratura del terrenc con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione e/o semina
con varieta adeguate alla natura d-:' suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature

delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio.
Innaffiaggio delle nuove piantum: -ioni con acqua.

Ditte Specializzate: Giardiniere

Quando occorre

Sc-007/in-008

Intervento: Sostituzioni di parti u. urate

Sostituzione degli elementi in vis: usurati e/o rotti di fioriere, aiuole, basamenti, manufatti, ecc. con altri
analoghi e con le stesse caratterist he di aspetto e funzionalita.

Ditte Specializzate: Specializzati -ari

Quando occorre

Sc-007/In-009

Intervento: Taglio dei prati

Preparare il terreno mediante ; :lizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre,
rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terren.: von mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione e/o semina
con varieta adeguate alla natura ¢ suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature
delle nuove piantumazioni. Conciazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio.
Innaffiaggio delle nuove piantum: ‘ioni con acqua.

Ditte Specializzate: Giardiniere

7 giomi

Pulizia accurata dei tappeti erbos: ¢ rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente /o con mezzi
idonei tagliaerba. Estirpatura di ;iante estrance. Rispetto ¢ adeguamento delle geometrie e forme dei
giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno smosso.
Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-007/In-010 | Intervento: Trattamenti antiparas. tari Quando occorre
Trattamenti antiparassitari ¢ anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per combattere la
malattie e gli organismi parassit’ in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da tecnici esperti nei
periodi favorevoli e in orari idorci. Durante a somministrazione il personale prendera le opportune
precauzioni di igiene e sicurezza ¢! luogo.
Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-008 | Sistemazione del terr 10

Sc-008/In-001 | Intervento: Innaffiamento prati 7 giorni
Innaffiaggio dei tappeti erbosi e « ‘lle altre qualita arboree. L'operazione pud essere fatta manualmente o
con innaffiatori automatici regola:” a tempo in base alle stagioni o ai fabbisogni.
Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-008/In-002 | Intervento: Rifacimento manto e+ “0so 30 giomni
Rifacimento dei manti erbosi loc:.izzato o totale a secondo delle condizioni dei prati. Asportazione del
vecchio strato superficiale (5 ¢ circa) del manto erboso mediante l'utilizzo di zappe e/o vanghe.
Rastrellatura, Rullatura ed innaf™" :lura degli strati inferiori di terreno. Posa del nuovo tappeto erboso
disposto in strisce € tagliato a sec - *do delle necessita e/o nuova risemina. Concimazione ed Innaffiaggio.
Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-008/in-003 | Intervento: Rinverdimento Quando occorre
Preparazione del terreno median': pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre,
rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del te:cno con mezzi adeguati ¢ successiva livellatura. Piantumazione,
ringiovanimento, sostituzione e/c semina con varieta adeguate alla natura del suolo ed alla funzione
dell'area a verde. Applicazioni ed tichettature delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti
specifici a base di azoto, fosforo ¢ sotassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.
Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-008/In-004 | Intervento: Sistemazione terreno Quando occorre

Sc-008/In-005

Intervento: Sostituzione parti usurate

Quando occorre
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R.16.2 Piano di manutenzione: Progra "ma di manutenzione — sottoprogramma degli interventi

Sostituzione degli elementi in vis: : usurati e/o rotti di fioriere, aiuole, basamenti, manufatti, ecc. con altri
analoghi ¢ con le stesse caratteris: :he di aspetto ¢ funzionalita.
Ditte Specializzate: Specializzati ari

Sc-008/In-006 | Intervento: Taglio dei prati

Pulizia accurata dei tappeti erbo:™ ¢ rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi
idonei tagliaerba. Estirpatura di - iante estrance. Rispetto ¢ adeguamento delle geometrie e forme dei
giardini. Rastrellatura e rimozion:: .[cl'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno smosso.

Ditte Specializzate: Giardiniere

Coperture piane e a falde —Su_ 02

Strati protettivi — Co-005

CODICE INTERVENTI * FREQUENZA

Sc-009 | Strato di protezione terra vegetale

Quando occorre

Sc-009/in-001 | Intervento: Pulizia

180 giorni
Pulizia del manto con raccolta ed sportazione di tutto il fogliame, depositi, detriti ¢ delle scorie di vario
tipo compresa la vegetazione e¢ :ltri organismi biologici in eccesso non facenti parte dello strato di
protezione in terra vegetale.
Ditte Specializzate: Generico
$¢-009/In-002 | Intervento: Rinnovo 5475 giorni

Rinnovo del manto impermeabilc yosto in aderenza, anche localmente, mediante posa di nuovo terreno
vegetale previa rimozione del vec. 1o strato.
Ditte Specializzate: Impermeabil -zatore

Sc-010 | Strato drenante

Sc-010/In-001 | Intervento: Rifacimento

Rifacimento dello strato drenantc  on integrazione di materiale a base di argilla espansa, ghiaia, ecc. (se
situato al di sotto dello strato filtr :te) e/o sostituzione con fogli a base di prodotti bituminosi o catramosi
rivestiti su una faccia con granuli  loneamente dimensionati e scanalati, pannelli termoisolanti scanalati o
di particolare conformazione (se « .uato al di sotto dell'elemento termoisolante o al di sopra dell'elemento
di tenuta integrativo), integrata ag ~ altri strati funzionali della copertura.

Ditte Specializzate: Impermeabil -zatore

Quando occorre

Corpo d’Opera — N°2 — edificio Tici

Sistema strutturale — Su_003

Strutture in fondazione — Co-00
CODICE : INTERVENTI FREQUENZA
Sc-011 | Fondazioni dirette ;

Sc-011/In-001 | Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni - cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi e | verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del iissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilitd delle rutture, in particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato.
Procedere quindi al consolidamen: : delle stesse a secondo de! tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate: Tecnici di liv -.lo superiore

Strutture in elevazione — Co-007
CODICE INTERVENTI FREQUENZA

Sc-012 | Cornice, fascia e bal« ne in cls

Quando occorre

Sc-012/In-001 | Intervente: Interventi strutturali

Gli interventi riparativi dovranno (fettuarsi secondo necessitd ¢ secondo del tipo di anomalia accertata.

Fondamentale ¢ 1a previa diagnos . a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici di li+ lo superiore

Quando occorre
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R.16.2 Piano di manutenzione: Progre 1ma di manutenzione — softoprogramma degli interventi

Sc-013

Sc-013/in-001

Muratura d matton

Intervento: Interventi strutturali

-ripresa delle scalfitture e dei rigc

-trattamento delle fessurazioni po-
Ditte Specializzate: Specializzati

-rifacimento integraie dei rivestir-

‘amenti locali del conglomerato; -trattamento dei ferri corrosi;
i di protezione;

‘empimento o per iniezioni.

41

Quando occorre
Gli interventi riparativi dovrannc :ettuarsi secondo necessitd ¢ secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale ¢ la previa diagno:~ 1 cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici dili. ‘o superiore
Sc-014 | Pilastro in c.a.
Sc-014/In-001 | Intervento: Interventi strutturali Quando occorre
Gli interventi riparativi dovrannc fettuarsi secondo necessita e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale ¢ la previa diagno:  a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici dili 'lo superiore
Sc-015| Trave in c.a.
Sc-015/in-001 | Intervento: Interventi strutturali Quando occorre
Gli interventi riparativi dovrannc jettuarsi secondo necessita e secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale & 1a previa diagnox  : cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici di liv 1o superiore
Solai — Co-008
CODICE INTERVENTI - FREQUENZA
Sc-016 | Solaio in c.a. gettato ~ opera
Sc-016/in-001 | Intervento: Intervento curativo Quando occoire
L'intervento di natura preventiva  1siste in:

Sc-016/In-002

Intervento: Intervento strutturale

esistente in seguito ad un cambia
Ditte Specializzate: Specializzal’

L'intervento strutturale puo port: -

ad un consolidamento con rinforzo o ad un rifacimento del solaio
‘nto architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.
arl

Quando occorre

Sc-016/In-003

Intervento: Rifacimento superfic
L'intervento consiste nel rifaci:
orizzonatale o di usura generale .
giunti).

Ditte Specializzate: Specializzat’

o della superficie del solaio per risolvere problemi di planarita
cappaggio, sostituzione coibentazione e barriera vapore, rifacimento

i

Quando occorre

Sc-016/In-004

Intervento: Riparazione localizz.
Intervento leggero che consiste ir
-rifacimento del rivestimento;
-pitturazione delle superfici d'intr
-sigillatura delle fessurazioni.
Ditte Specializzate: Specializza!’

1a riparazioni localizzate e cio€:
usso del solaio;

an

Quando occorre

Sistemi di

chiusura — Su_004

Pareti esterne — Co-009

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-017

Sc-017/In-001

Muratura con inton:

» a base di cemento

Intervento: Pulizia
Pulizia con acqua sotto pressione
Ditte Specializzate: Muratore

“ile zone intaccate da inquinamento o macchie.

Quando occorre

Sc-017/In-002

Intervento: Rimozione zone am:
Scrostamento delle parti amn
distribuzione dell'intonaco non si:
degli elementi di grande lunghezs
Ditte Specializzate: Muratore

iorate
orate seguite da riprese locali dell'intonaco. Verificare che la

‘ovuta a condizioni anomale del supporto (ruggine dei ferri, dilatzione

Quando occorre

Sc-017/In-003

Intervente: Sostituzione

Quando occorre
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a base di cemento. Verifica della
Ditte Specializzate: Muratore

Sostituzione con previa umidifica *‘one del supporto. Ripresa dell'intonaco con applicazione di una malta
.ona aderenza della nuova malta.

Serrament

i in alluminio — Co-01

CODICE

FREQUENZA

Sc-018

Aprente in alluminio

INTERVENTI -

Sc-018/In-001

Intervento: Pulizia

Superficii anodizzate: pulizia ad :
asciugatura.

Superfici pitturate: lavaggio ad a
asciugatura.

Ditte Specializzate: Serramentist:

‘qua addizionata con un agente detergente tensioattivo, risciacquo ed
‘ua leggermente addizionata con un agente detergente, risciacquo ed

Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-018/In-002

Intervento: Ripristino connessior
Spessoramento della vetratura. C¢
Ditte Specializzate: Serramentist

: squadrature
cazione di rondelle nei cardini.
Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-018/In-003

Intervento: Sostituzione

sostituzione, posa del nuovo ap
sigillature specifiche al tipo di apr
Ditte Specializzate: Serramentist:

Sostituzione dell'aprente mediar -

e,
:Metalli e materie plastiche)

smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua
nte mediante Iimpiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e

Quando occorre

Sc-019

Sc-019/In-001

Giunto di &gtiiatura I

v infissi in alluminio

Intervento: Pulizia
Pulizia ad acqua ed asciugatura sc
Ditte Specializzate: Generico

resenti macchie

Quando occorre

Sc-019/In-002

Intervento: Riparazione giunto

In presenza di fessurazione nel si;
delie fessurazioni con un mastic
(angoli) con un sigillante a base d’
Ditte Specializzate: Serramentist:

ilante, di indurimento e lacerazioni occorre procedere al riempimento
fluido. Nel caso di profili in gomma, ristabilire le parti mancanti

‘ilicone.
‘Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-019/In-003

Intervento: Sostituzione giunto
Senza fermavetro: sostituzione de’
Con fermavetro: sostituzione del
estruso sopra il fondo giunto.
Ditte Specializzate: Serramentist:

iunto in mastice con uno nuovo.

ofilo in gomma con un profilo nuovo o con un giunto in elastomero

Metalli ¢ materie plastiche)

Quando occorre

Sc-020

Giunto tra aprente e

Jaio in alluminie

Sc-020/in-001

Intervento: Pulizia
Pulizia secondo le condizioni delk
Ditte Specializzate: Generico

porco.

Quando occorre

Sc-020/in-002

Intervento: Sostituzione

Ditte Specializzate: Serramentist:

Sostituzione del giunto difettoso, «

aiacciato, strappato o che € prossimo al suo limite di usura.
Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-021

Telaio fisso in allumi:

0

Sc-021/in-001

Intervento: Controllo ortogonalit:
Controllo ortogonalita ed eventua’
Ditte Specializzate: Serramentist:

regolazione agendo sui blocchetti di regolazione.
‘Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-021/In-002

Intervento: Pulizia

Pulizia e spurgo dei canali di dren
Per profili elettrocolorati: pulizia
vasellina

Ditte Specializzate: Serramentist:

Per profili verniciati a forno: puliz’

-gio € delle canaline di recupero ostruite.

ci profili con prodotti sgrassanti ¢ protezione superficiale con olio di

i dei profili con pasta abrasiva a base di cere

Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-021/In-003

Intervento: Ripristino finitura (pe

Ditte Specializzate: Serramentist:

Smontaggio, sgrassatura, spazzol.’
applicazione di primer, ripristinio .

:nfissi verniciati)

:ura e carteggiatura delle superfici, rinnovo dello strato di zincatura o

<Ha verniciatura a pennello o a pressione, montaggio infisso.
‘Metalli e materie plastiche)

Quando occorre
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Sc-021/In-004 | Intervento: Ripristino fissaggi

Ripristino fissaggi dei telai al vanc ¢ al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di
regolazione e fissaggio tramite cac iavite.
Ditte Specializzate: Serramentistc Metalli e materie plastiche)

Rivestimenti esterni — Co-011
CODICE INTERVENTI » FREQUENZA
Sc-022 | Intonaco “

Quando occorre

Sc-022/In-001 | Intervento: Lavaggio ad acqua de’ < superfici

Quando occorre
Lavaggio ad acqua delle supertici - n tecniche e detergenti adeguati al tipo di intonaco;
Eventuale rimozione di macchie. graffiti o incrostazioni con spazzolatura o con mezzi meccanici o
chimici e successivo lavaggio
Ditte Specializzate: Pittore
Sc-022/In-002 | Intervento: Riparazione Quando occorre
Sostituzione delle parti piti sogget © a usura o altre forme di degrado operando con rimozione delle aree
da sostituire, pulizia di fondo - on spazzola metallica, preparazione del sottofondo, lavaggio del
sottofondo, effettuazione della ri:resa con gli stessi materiali dell'intonaco originario ed eventuale
aggiunta di collanti o altri prodotti.
Ditte Specializzate: Specializzati - 1ri
Sc-022/in-003 | Intervento: Sostituzione Quando occorre

Sostituzione completa di intonac  tramite rimozione dell'intonaco esistente ¢ il rifacimento previa
adeguata preparazione del sottofor o
Ditte Specializzate: Specializzati - i

Coperture piane e a falde — Su_ 05

Strutture di copertura — Co-032 | |
CODICE o INTERVENTL -~ .  |FREQUENZA
Sc-023 | Struttura metallicz tr -dizionale =~ ‘

Sc-023/In-001 | Intervento: Interventi strutturali

Puntellamento provvisorio di una ruttura inefficiente fino alla fine dei lavori di consolidamento.
Riparazione delle fessurazioni con aldature e con piastre raccordate e saldate.

Rinforzo locale delle sezioni ind Holite dalla corrosione con piastre o profili riportati e saldati sugli
elementi indeboliti.

Intervento sulla struttura deforma . rinforzando la sezione attiva e il momento d'inerzia degli elementi
indeboliti con profili assemblati su utta la loro lunghezza, secondo calcoli di verifica.

Rinforzo degli appoggi delle cap: ate e dei loro collegamenti con gli elementi portanti (pilastri, muri,
portici, mensole), degli elementi d appoggio, degli ancoraggi e delle sigillature.

Verifica delle connessioni, serrag :io dei bulloni, sostituzione degli elementi mancanti o inefficienti,
riparazione e rinforzo delle saldatu .

Quando occorre

Ditte Specializzate: Specializzati « ari

Sc-023/in-002 | Intervento: Pulizia e trattamcnti s. erficiali

Riparazione locale e rifacime::to d la protezione antiruggine.

Pulizia puntuale delie superfici | csentanti delle tracce di ruggine e applicazione di una protezione
appropriata.

Bendatura preventiva delle fessura ioni per preservare 'acciaio dalla corrosione in profondita.
Rifacimento parziale del rivestime 1o dalla struttura e della protezione contro I'incendio.

Rifacimento integrale della protez’ e antituggine (raschiamento, decappaggio e sabbiatura, applicazione

di 2 strati di protezione antiruggin . poi una pitturazione protettiva, con attenzione alla compatibilita fra i
prodotti.

Ditte Specializzate: Specializzati  ari

Quando occorre

Sc-023/In-003 | Intervento: Sostituzioni strutturali
Rifacimento totale della struttura d strutta.

Rimozione ¢ rifacimento della st uttura in seguito a cambiamenti architettonici, di destinazione, dei
sovraccarichi o del sottosisten:a de “a struttura.

Ditte Specializzate: Specializzati \ iri

Manti di copertura — Co-013
CODICE| INTERVENT]

Quando occorre

FREQUENZA
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Sc-024

Sc-024/In-001

Copertura in tegole, ¢ >ppi in laterizio

Intervento: Controllo tenuta

Accurata pulizia della copertura ¢y smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo.
Ditte Specializzate: Generico

1095 giomi
Controllo della tenuta degli elemer i ed eventuali sistemazioni. Rifacimento dei giunti di tenuta.
Ditte Specializzate: Specializzati - ari
Sc-024/In-002 | Intervento: Pulizia 360 giomni

Sc-024/in-003

Intervento: Sostituzione parziale « totale degli elementi

Rimozione degli elementi, ripristin s o rinnovo parziale degli strati sottostanti, sostituzione degli elementi.
Riallineamento e risistemazione dc ia corretta sovrapposizione degli elementi.

Sostituzione di scossaline, convers. e griglie parafoglie deteriorate.

Ditte Specializzate: Specializzati - ari

Quando occorre

Strati protettivi — Co-014

Sostituzione della barriera al vapor .
Ditte Specializzate: Impermeabili- zatore

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
S¢-025 | Strato di barriera <1 vapore
Sc-025/In-001 | Intervento: Sostituzione Quando occorre

Sc-026/in-001

Sc-026

Strato di regolarizzaz one

Intervento: Sostituzione

Sostituzione dello strato di regolarizzazione contestualmente al rifacimento della copertura e degli strati
funzionali con materiali idonei (m.:ita cementizia o calcestruzzo armati o non; malte bituminose; paste a
base bituminosa o a base di polimesi; fogli bituminati; ecc.).

Ditte Specializzate: Specializzati \ari

Quando occorre

Scossaline

ed elementi vertica'i — Co0-015

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-027/In-001

Sc-027

Scossaline di copertur 2 degli elementi del tetto

Intervento: Risistimazione
Rimessa in opera di scossaline soll -vate o sconnesse.
Ditte Specializzate: Lattonierc-ca alista

Quando occorre

Sc-027/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione di parti degradate. Rimnozione dell'esistente, rifacimento del supporto e cambiamento della
scossalina nella sua totalita

Ditte Specializzate: Lattonierc-cai 1lista

Quando occorre

Sc-027/In-003

Intervento: Verifica fissaggio

Pulizia dei pozzetti mediante aspor azione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre
Verifica fissaggio delle scossaline .ietalliche ed eventuale fissaggio. Revisione e rifacimento di saldature,
fissaggi e parti difettose.
Ditte Specializzate: Lattoniere-ca: alista
Sistema di smaltimento acque m« ‘eoriche — Co-016
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-028 | Collettori di scarico
Sc-028/in-001 { Intervento: Pulizia colletiore 360 giomi
Pulire il sistema orizzontale di ct 1vogliamento delle acque con asportazione dei fanghi di deposito ¢
lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati \ ari
Sc-029 | Pozzetti e caditoie
Sc-029/In-001 | Intervente: Pulizia 360 giomni
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Sc-030

Sc-030/In-001

Intervento: Pulizia e verifica deflt sso

Rimozione dei parafoglie, al fine d’ levare le foglie e detriti diversi, poi rimessa in opera dei parafoglie.
Verifica del buon deflusso.

L'intervento si rende necessario og i volta che il livello di incrostazione lo esige.

Ditte Specializzate: Lattonierc-car 1lista

Quando occorre

Sc-030/In-002

Intervento: Rimozione dell'esister ¢

Sc-032/In-001

5475 giorni
Sostituzione dell'esistente ¢ sostitu ione della grondaia nella sua totalita.
Ditte Specializzate: Lattonierc-ca: ulista
Sc-030/in-003 | Intervento: Sostituzioni 2555 giomi
Sostituzione di elementi, fissaggi, ; arafoglie e parti della grondaia difettose.
Ditte Specializzate: Lattonierc-ca. alista
Sc-031 | Pluviale in PVC
Sc-031/In-001 | Intervento: Pulizia e verifica deflt. so Quando occorre
Rimozione dei parafoglie, al fine d levare le foglie e detriti diversi, poi rimessa in opera dei parafoglie.
Verifica del buon deflusso.
L'intervento si rende necessario og ' volta che il livello di incrostazione lo esige.
Ditte Specializzate: Lattonierc-car alista
Sc-031/In-002 | Intervento: Rimozione dell'esister .c 5475 giomni
Rimozione dell'esistente e sostituz: one del pluviale nella sua totalita.
Ditte Specializzate: Lattoniere-ca: alista
Sc-031/In-003 | Intervento: Sostituzione 2555 giorni
Sostituzione di elementi, fissaggi, -arafoglie e parti del pluviale difettoso.
Ditte Specializzate: Lattonierc-ca: ilista
Rifiniture edili — Su_006
Pareti interne — Co-017
CODICE INTERVENTI = - FREQUENZA
Sc-032 | Tramezzi in laterizio

Intervento: Pulizia

Pulizia della parete per rimuoverc macchie e sporcizie, mediante ritocchi di pittura o reincollaggio del
rivestimento (carta, tessuto, ecc..)

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-032/1n-002

Intervento: Riparazione

Riparazione delle fessurazioni e .clle screpolature con malta o stuccatura. Grattatura dei paramenti.
Riparazione e successiva applicaz one di carta da parati o del rivestimento in genere.
Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre

Pavimentazioni interne — Co-018

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-033

Sc¢-033/In-001

Pavimento ceramico

Intervento: Rifacimento

Rifacimento di parti del pavimentc previa rimozione della parte deteriorata e preparazione del fondo.
Ditte Specializzate: Pavimentista “eramiche)

Quando occorre

Sc-033/In-002

Intervento: Rinnovo

Localizzazione ¢ valutazione del’ -ntita del difetto e sostituzione parziale o totale eseguita tramite la

demolizione del pavimento e dell: strato di collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la posa di
nuove piastrelle.

Ditte Specializzate: Pavimentista Ceramiche)

Quando occorre

Sc-034

Sc-034/In-001

Rivestimento cementt io

Intervento: Pulizia
Pulizia ed eliminazione dello sp: 'co con spazzolatura del rivestimento o con utilizzo di detergenti

360 giomni
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specifici.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-034/1n-002

Intervento: Ripristino strati protetivi

Ripristino degli strati protettivi.
antimacchia, che non alterino le ca
Ditte Specializzate: Pavimentista

1825 giomni
con preventiva pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
:teristiche chimico-fisico ed estitiche del materiale.

Sc-034/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione di elementi usurarti o “otti con analoghi nuovi.

Ditte Specializzate: Pavimentista

Quando occorre

Infissi interni — Co-019

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-035

Sc-035/In-001

Porte

Intervento: Lubrificazione ferram
Controllo ed eventuale lubrificazic
Controllo e lubrificazione della me
Ditte Specializzate: Serramentiste

a
¢ ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici.
iglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

180 giomni

Sc-035/1n-002

Intervento: Pulizia ante ¢ telai
Pulizia del tealio e dei vetri con pr
Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre
Jdotti detergenti idonei al tipo di materiale.

Sc-035/In-003

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia con eliminazione dello spo-

Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre
20 e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Sc-035/In-004

Intervento: Pulizie canali e organ:
Pulizia dai depositi di materaile
scorrimento.

Pulizia dei sistemi di movimentazc
Ditte Specializzate: Generico

. movimentazione

Quando occorre
residui organici che possono alterare la funzionalitd dei canali di

‘¢ tramite comune detergenti.

Sc-035/In-005

Intervente: Regolazione fissaggic
Regolazione del fissaggio dei telai
Ditte Specializzate: Serramentist:

'clai e controtelai

360 giorni
il controtelai e di questi alle pareti.

Sc-035/in-006

Intervento: Rifacimento verniciat:

Rifacimento della verniciatura con
ed otturazione con stucco delle pa:
tipo di legno con utilizzo di pennc
Ditte Specializzate: Pittore

a

730 giomi
asportazione dello strato esistente mediaqnte utilizzo di carte abrasive
" fessurate. Successiva applicazione dello strato protettivo specifico al

Sc-036

Sc-036/In-001

Porte antipanico

Intervento: Controllo ferramenta
Controllo ed eventuale lubrificazic

Controllo e lubrificazione della nu. i

Ditte Specializzate: Serramentistc

180 giorni
¢ ed ingrassaggio delie serrature e cerniere con prodotti siliconici.
iglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

Sc-036/in-002

Intervento: Pulizia canali e sisteny’

Pulizia dai depositi di materaile
scorrimento.

Pulizia dei sistemi di movimentaz:
Ditte Specializzate: Generico

di movimentazione.

Quando occorre
residui organici che possono aiterare la funzionalita dei canali di

¢ tramite comune detergenti.

Sc-036/in-003

Intervento: Pulizia di ante e telai

Pulizia dei telai e delle ante con pi-

Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre
Jotti detergenti idonei al tipo di materiale.

Sc¢-036/In-004

Intervento: Pulizia vetri
Pulizia con eliminazione dello spc
Ditte Specializzate: Generico

-0 e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Quando occorre

Sc-036/In-005

Intervento: Regolazione fissaggic
Regolazione del fissaggio dei telai
Ditte Specializzate: Serramentista

:clai e controtelai

360 giomi
:i controtelai e di questi alle pareti.

Sc-036/In-006

Intervento: Rimozione ostacoli

Quando occorre
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Eliminazione di ostacoli nelle vicinunze delle aree interessate alle porte antipanico.
Ditte Specializzate: Generico

Rivestimenti

interni — Co-020

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-037

Sc-037/In-001

Intonaco

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici dell'intonac » con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o deposi 1 superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-037/in-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usurate o ¢varadate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti € lavaggio
del sottofondo. Rifacimento deil"tonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello
originario; si faccia attenzione a rv alterare I'effetto cromatico delle superfici.

Ditte Specializzate: Specializzat: vuri

Quando occorre

Sc-038

Sc-038/in-001

Rivestimento di pare’ . in piastrelle

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici con lavagg’ - con acqua o detergente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o deposi i superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-038/In-002

Intervento: Sistemazione giunti

Pulizia dei giunti con spazzolatura vd eventuale rifacimento dei giunti degradati con nuova listellatura.
Ditte Specializzate: Specializzati vuri

Quando occorre

Sc-038/1n-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usurate, 1::ic 0 scollate con elementi uguali previa preparazione del sottofondo.
Reintrego dei giunti degradati -« nuova listellatura. Rifaciemento delle sigillature usurate previa
eliminazione e sostituzione con si.‘ilanti opportuni.

Ditte Specializzate: Specializzati i

Quando occorre

Sc-039/In-001

Sc-039

Tinteggiature e decc * zioni.

Intervento: Ritinteggiatura
Ritinteggiatura delle superfici cor carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti, preparazione
del fondo con applicazione -¢° i:ssativi ed infine applicazione di nuove pitture. Le modalitd di

tinteggiatura, i prodotti e le attre. . ure variano in funzione delle superfici e del tipo di materiale.
Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-039/in-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione degli elementi dec: -stivi usurati o rotti con nuovi oppure con riparazione degli stessi
mediante tecniche opportune chic non variano l'aspetto geometrico-cromatico delle superfici in vista.
Attenzione agli ancoraggi con eve siuale sostituzione e verifica.

Ditte Specializzate: Specializzat! ari

Quando occorre

Impianto idrico e sanitari — Su_ .07

Impianto di adduzione acqua fr @ da e calda — Co-021

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-040

Sc-040/In-001

Apparecchi sanitari

Intervento: Eliminazione calcare

Eliminazione di presenze di sos!:* e calcaree negli apparecchi sanitari con l'utilizzo di adeguati prodotti
chimici.

Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-040/In-002

Intervento: Manutenzione scari. 1

Manutenzione degli scarichi con ¢ iminazione delle ostruzioni meccaniche scarichi senza rimuovere gli
apparecchi, mediante lo smontagi: dei sifoni, I'uso di aria in pressione o sonde flessibili.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-040/In-003

Intervento: Sistemazione rubinciteria

Riattivazione della manovrabilita ¢. o sostituzione dei materiali di tenuta.
Ditte Specializzate: Termoidrauiico

Quando occorre

Comune di Ragusa — Settore X

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO

DELLA RACCOLTA = DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

12




R.16.2 Piano di manutenzione: Programma di manutenzione — sottoprogramma degli interventi

Verificare i sistemi di regolazionc od effettuare gli interventi necessari per il buon funzionamento quali:
- rabbocco negli ingranaggi a bagne d'olio;
- pulizia dei filtri.

Ditte Specializzate: Termoidraulic::

Sc-040/in-004 | Intervento: Sostituzione rubinettcria Quando occorre
Sostituzioni di parti o di interi grup:pi qualora non sia possibile la sistemazione e/o non siano reperibili le
parti avariate.
Ditte Specializzate: Termoidrauiicy

Sc-041 | Caldaia

Sc-041/In-C01 | Intervento: Eliminazione scarti di sedimentazione dei generatori di calore 360 giorni
Controllare la quantita di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal
rubinetto di scarico) e provveders ¢ eliminarli mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici.
Ditte Specializzate: Termoidrat'ic

Sc-041/In-002 | Intervento: Pulizia bruciatori 360 giomi
Pulizia dei seguenti elementi dei br..ciatori presenti:
- del filtro di linea;
- della fotocellula;
- degli ugelli;
- degli elettrodi di accensione.
Ditte Specializzate: Termoidrauiic)

Sc-041/In-003 | Intervente: Pulizia sistemi di regolazione dei sistema di sicurezza 360 giomi

Sc-041/In-004

Intervento: Sostituzione degli ugeiii del bruciatore
Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Quando occorre

Corpo d’Opera —N°3 —pesaa * ! co

Sistema strutturale — Su_008

Strutture in fondazione — Co-0%72

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-042

Sc-042/In-001

Strutture di conteni - nto

Intervento: Interventi strutturali

Gli interventi riparativi dovranno ¢ fettuarsi secondo necessita ¢ secondo del tipo di anomalia accertata.

Fondamentale ¢ la previa diagnesi. a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici di liv-'lo superiore

Quando occorre

Sc-043

Sc-043/In-001

Fondazioni dirette

Intervento: Interventi struttura’i

in seguito alla comparsa di segn: di cedimenti strutturali {lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi ¢ la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto ¢:1 :issesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilita deil: sirutture, in particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato.
Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate: Tecnici di I:veilo superiore

Quando occorre
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R.16.2 Piano di manutenzione: Programma di manutenzione — sottoprogramma degli interventi

Corpo d’Opera — N°4 - edificic compostaggio

Sistema strutturale — Su_009

Strutture in fondazione — Co-(..3

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi ¢ ia verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto ccl dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilitd deile s'rutture, in particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato.
Procedere quindi al consolidan-unto delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate: Tecnici d: “'ve!lo superiore

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-044 | Fondazioni dirette
Sc-044/In-001 | Intervento: Interventi strutturaii Quando occorre

Strutture in elevazione — Co-C -

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

CODICE INTERVENTL FREQUENZA
Sc-045 | Muro e setto in c.a. E
Sc-045/In-001 | Intervento: Titolo 0 giorni

Sc-046

Sc-046/In-001

Pilastro in c.a.

Intervento: Interventi strutturali -
Gli interventi riparativi dovrar: o c!Yettuarsi secondo necessita e secondo del tipo di anomalia accertata.

Fondamentale ¢ la previa diag~si. a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato:
Ditte Specializzate: Tecnici ¢i ivcilo superiore

Quando occorre

Sc-047

Sc-047/In-001

Trave in c.a.

Intervento: Interventi strutturaii
Gli interventi riparativi dovran:o cffettuarsi secondo necessita ¢ secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale ¢ la previa diag~ si. a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.

Ditte Specializzate: Tecnici di 'ive'lo superiore

Quando occorre

Solai — Co-025

CODICE

INTERVENTI

| FREQUENZA

Sc-048

Sc-048/In-001

Solaio nervato a tr: 7¢'ti prefabbricati

Intervento: Intervento curativ -

L'intervento di natura preventi. i ¢ asiste in:

-ripresa delle scalfitture e dei rizon iamenti locali del conglomerato; -trattamento dei ferri corrosi;
-rifacimento integrale dei rivesi:muati di protezione;

-trattamento delle fessurazioni yer riempimento o per iniezioni.

Ditte Specializzate: Specializzuti v ari

Quando occorre

Sc-048/In-002

Intervento: Intervento strutturzic

L'intervento strutturale pud posiare ad un consolidamento con rinforzo o ad un rifacimento del solaio
esistente in seguito ad un camtb:izmento architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.
Ditte Specializzate: Specializzcti vari

Quando occorre

Sc-048/In-003

Intervento: Rifacimento superciz.¢
L'intervento consiste nel rifa: su ito della superficie del solaio per risolvere problemi di planarita

orizzonatale o di usura generw @ (Cccappaggio, sostituzione coibentazione e barriera vapore, rifacimento
giunti).

Ditte Specializzate: Specializz:u vari

Quando occorre

Sc-048/In-004

Intervento: Riparazione localizzat:

Intervento leggero che consiste in una riparazioni localizzate € ciog:
-rifacimento del rivestimento;

-pitturazione delle superfici d'intradosso del solaio;

-sigillatura delle fessurazioni.

Quando occorre
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l

| Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sistemi di

chiusura - Su-010

Pareti esterne — Co-026

Ripristino dei giunti struttural: -
delle sigillature
Ditte Specializzate: Muratorc

trz pannelli di facciata tramite rimozione e rifacimento parziale o totale

CODICE INTERVENTT FREQUENZA
Sc-049 | Facciata con parar = '0 appeso
Sc-049/In-001 | Intervento: Lavaggio supertici Quando occorre
Lavaggio ad acqua delle superiici con tecniche ed eventuali detergenti adeguati al tipo d'intonaco e di
finitura
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-049/1n-002 | Intervento: Riparazioni Quando occorre
Sostituzione delle parti pitt s :ge'te a usura, rottura o altre forme di degrado con ricoprimento con
sottointonaco pronto all'impic_: . privo di cemento, armatura e strato di finitura
Ditte Specializzate: Specializz.ti vari
Sc-049/In-003 | Intervento: Sostituzione 0 giorni
Sostituzione completa del sisi:na vppeso con demolizione del rivestimento esistente € rifacimento previa
adeguata preparazione del sott:: ‘onco
Ditte Specializzate: Specializti \ari
Sc-050 | Muratura in c.a. fz tiavista
Sc-050/in-001 | Intervento: Pulizia Quando occorre
Lavaggio ad acqua delle super’ici con tecniche ed eventuali detergenti
Ditte Specializzate: Muratore
Sc-050/In-002 | Intervente: Pulizia e ripristin:: ziuiti 0 giorni

Sc-050/In-003

Intervento: Trattamento di consolidamento
Trattamento di consolidamento nrofondo ¢ superficiale con applicazione, su superfici pulite, a pennello o

a spruzzo di consolidante inorg:nico o organico che non aiteri le caratteristiche sromatiche del paramento
Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre

Sc-050/In-004

Intervento: Trattamento protet:ivo

Rifacimento di trattamento pr cti'vo da eseguirsi su superfici pulite, con prodotti chimici (miscele di
resine acriliche e siliconiche. predotti fluorati, alchi-alcossi-silani, polilossani) che non alterino le
caratteristiche cromatiche del r-ateriale.

Ditte Specializzate: Muratorc

Quando occorre

Serramenti in PVC - Co-027

CODICE

INTERVENTI =

FREQUENZA

Sc-051

Sc-051/In-001

Aprente in PVC

Intervento: Pulizia
Pulizia ad acqua ed asciugatur se rono presenti macchie.
Ditte Specializzate: Genericc

Quando occorre

Sc-051/In-002

Intervento: Ripristino squadr: re @ connessioni
Spessoramento della vetratura. 'oliucazione di rondelle nei cardini.
Ditte Specializzate: Serramen: sta  Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-051/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione dell'aprente mwedante smontaggio e rinnovo della protezione dei controtelaio o sua

sostituzione, posa del nuovo prente mediante Pimpiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e
sigillature specifiche al tipo di cprente.

Ditte Specializzate: Serrameniista tMetalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-052

Sc-052/In-001

Giunto di vetraturz per infissi in PVC

Intervento: Pulizia
Pulizia ad acqua ed asciugatur: se presenti macchie
Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre
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Sc-052/1n-002

Intervento: Riparazione giunto

(angoli) con un sigillante a base di silicone.
Ditte Specializzate: Serramen:’sta (Metalli e materie plastiche)

In presenza di fessurazione nel sigillante, di indurimento e lacerazioni occorre procedere al riempimento
delle fessurazioni con un mastice fluido. Nel caso di profili in gomma, ristabilire le parti mancanti

Quando occorre

Sc-052/1n-003

Intervento: Sostituzione giun:.
Senza fermavetro: sostituzione del giunto in mastice con uno nuovo.

estruso sopra il fondo giunto.
Ditte Specializzate: Serramentista {(Metalli ¢ materie plastiche)

Con fermavetro: sostituzione ¢l profilo in gomma con un profilo nuovo o con un giunto in elastomero

Quando occorre

Sc-052/In-004

Intervento: Verniciatura

antiruggine prima della tinta d: {initura
Ditte Specializzate: Serramer:'sta (Metalli e materie plastiche)

Raschiatura con spazzole di foiro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice

Quando occorre

Sc-053

Sec-053/In-001

Giunto tra aprente - telaio in PVC .

Intervento: Pulizia
Pulizia secondo le condizioni dcllo sporco.
Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre

Sc-053/in-002 | Intervento: Sostituzione

Sostituzione del giunto difettoso, schiacciato, strappato o che ¢ prossimo al suo limite di usura.
Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Rivestimenti esterni — Co-028

CODICE

FREQUENZA

Sc-054/In-001

Sc-054 | Intonaco

Intervento: Lavaggio ad acque delle superfici
Lavaggio ad acqua delle superiici con tecniche e detergenti adeguati al tipo di intonaco;

chimici e successivo lavaggio
Ditte Specializzate: Pittore

Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrostazioni con spazzolatura o con mezzi meccanici o

Quando occorre

Sc-054/In-002 | Intervento: Riparazione

Sostituzione delle parti pitt scuzette a usura o altre forme di degrado operando con rimozione delle aree
da sostituire, pulizia di forn.0 con spazzola metallica, preparazione del sottofondo, lavaggio del
sottofondo, effettuazione de! - ripresa con gli stessi materiali dell'intonaco originario ed eventuale
aggiunta di collanti o altri pro: ti.

Ditte Specializzate: Specializ.ti vari

Quando occorre

Sc-054/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione completa di intcenaco tramite rimozione dell'intonaco esistente e il rifacimento previa
adeguata preparazione del sottoiondo

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-055/In-001

Sc-055 | Rivestimento metz ico preverniciato

Intervento: Interventi su serrz;gi

Riserraggio o sostituzione dei :“ssaggi allentati,strappati o corrosi.
Ditte Specializzate: Specializ/:ti vari

Quando occorre

Sc-055/In-002

Intervento: Pulizia

In caso di sporco e di macchic, lavaggio ad acqua addizionata con un agente tensioattivo (puliza delle
macchie persistenti al tricloretilene, risciacquo ad acqua pura ed asciugaura).
Ditte Specializzate: Specializ/ati vari

Sc-055/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione degli elementi s:perficiali, dei listelli di comice, dei diversi accessori danneggiati e dei
fissaggi danneggiati, dell'isol:: mento deteriorato.

Sostituzione degli elementi di issaggio su tutti gli elementi che sono stati smontati € rimontati.
Ditte Specializzate: Specializ-ati vari

Quando occorre

Sc-056

Sc-056/In-001

Tinteggiature e dec>razioni

Intervento: Ritinteggiatura

Quando occorre
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Ritinteggiatura delle superfici con nuove pitture, in funzione delle superfici, dopo corteggiatura e

sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione di fissativi.
Ditte Specializzate: Pittore

Sc-056/In-002

Intervento: Sostituzione deccrazioni

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con analoghi verificando ed eventualmente
sostituendo i relativi ancoraggi. Riparazione delle decorazioni con tecniche appropriate tali da non

alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Serramenti in acciaio — Co-027

CODICE

INTERVEN'

Se-057

Sc-057/In-001

Aprente metallico

Intervento: Pulizia

Pulizia con detergente, risciac:;uo ed asciugatura se sono presenti macchie.
Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre:

Sc-057/In-002

Intervento: Regolazione ortogalita
Verifica e sostituzione se necessario delle rondelie nelle cerniere.
Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli ¢ materie plastiche)

Quando occorre

Sc-057/1n-003

Intervento: Ripitturazione

Raschiamento delle parti corrose. Spazzolatura a spazzola metallica. Ripresa delle saldature e
sostituzione degli elementi ¢i fissaggio difettosi. Protezione con una pitturazione a base di zinco.

Riputturazione.
Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-057/In-004

Intervento: Sostituzione

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua
sostituzione, posa del nuovo aprente mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e

sigillature specifiche al tipo di aprente.
Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-058

Sc-058/In-001

Telaio in acciaio

Intervento: Pulizia

Pulizia e spurgo dei canali di ¢renaggio e delle canaline di recupero ostruite.
Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre

Sc-058/In-002

Intervento: Regolazione ortogonalita

Regolazione di ortogonalita cel telaio fisso o mobili tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione ¢

relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiego di livella,
Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-058/1n-003

Intervento: Ripristino fissagg:

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio de1 blocchetti di

regolazione e fissaggio tramitc cacciavite.
Ditte Specializzate: Serramen:ista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-058/In-004

Intervento: Sostituzione

Rimozione del falso telaio. Ripresa di davanzali e voltini. Posa di un falso telaio nuovo. Raccordo di

intonaco interno e esterno. Sis:emazione delle guarnizioni
Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Coperture piane e a falde — Su1-011

Manti di copertura — Co-030
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CODICE INTERVENTIT FREQUENZA
Sc-059 | Copertura in lastr< di fibro-cemento
Sc-059/in-001 | Intervento: Controllo tenuta 1095 giorni
Controllo della tenuta degli elementi ed eventuali sisternazioni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-059/In-002 | Intervento: Pulizia 360 giorni
Accurata pulizia della copertura con smaltimento dei detriti di qualsiasi tipo.
Ditte Specializzate: Generico
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S¢-059/1n-003

Intervento: Sostituzione parziale o totale lastre

Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo parziale degli strati sottostanti, sostituzione delle lastre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

CODICE

Strati protettivi - Co-031

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-060

Sc-060/In-001

Strato di regolarizzazione

Intervento: Sostituzione

base bituminosa o a base di pciimeri; fogli bituminati; ecc.).
Ditte Specializzate: Specializvati vari

Sostituzione dello strato di regolarizzazione contestualmente al rifacimento della copertura e degli strati
funzionali con materiali idonei (malta cementizia o calcestruzzo armati o non; malte bituminose; paste a

Quando occorre

Sc-061/in-001

Scossaline ed elementi vertica:’ — Co-032
CODICE INTERVENTL FREQUENZA
Sc-061

Scossaline di coper ‘ura degli elementtdeitctta

Intervento: Risistimazione
Rimessa in opera di scossalinu sollevate o sconnesse.
Ditte Specializzate: Lattonier:-canalisia

Quando occorre

Sc-061/In-002

Intervento: Sostituzione

scossalina nella sua totalita
Ditte Specializzate: Lattonierc-canalista

Sostituzione di parti degrada:c. Rimozione dell'esistente, rifacimento del supporto ¢ cambiamento delia

Quando occorre

Sc-061/In-003

Intervento: Verifica fissaggio

fissaggi e parti difettose.
Ditte Specializzate: Lattonier:-canalista

Verifica fissaggio delle scossaline metalliche ed eventuale fissaggio. Revisione e rifacimento di saldature,

Quando occorre

Sistema d

i smaltimento acque meteoriche — Co-033

CODICE |

FREQUENZA

Sc-062/In-001

Sc-062

INTERVENTI e

Ci)nettori di scaric»

Intervento: Pulizia collettore

360 giomni
Pulire il sistema orizzontale di convogliamento delle acque con asportazione dei fanghi di deposito e
lavaggio con acqua a pressionc.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-063 | Pozzetti e caditoie
Sc-063/In-001 | Intervente: Pulizia 360 giorni

Pulizia dei pozzetti mediante : sportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specialiv-ati vari

Sc-064/In-001

Sc-064

Grondaia in PVC

Intervento: Pulizia e verifica Jeflusso

Rimozione dei parafoglie, al t'ne di levare le foglie e detriti diversi, poi rimessa in opera dei parafoglie.
Verifica del buon deflusso.

L'intervento si rende necessar o ogni volta che il livello di incrostazione lo esige.

Ditte Specializzate: Lattonie: :-canalista

Quando occorre

Sc-064/in-002

Intervento: Rimozione dell'cxistente

5475 giorni
Sostituzione dell'esistente e scstituzione della grondaia nella sua totalita.
Ditte Specializzate: Lattoniec-canalista
Sc-064/In-003 | Intervente: Sostituzioni 2555 giorni

Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie e parti della grondaia difettose.

Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Sc-065
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Sc-065/In-001

Intervento: Pulizia e verifica deflusso

Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le foglie e detriti diversi, poi rimessa in opera dei parafoglie.
Verifica del buon deflusso.

Llintervento si rende necessario ogni volta che il livello di incrostazione lo esige.

Ditte Specializzate: Lattoniee-canalista

Quando occorre

Sc-065/In-002

Intervento: Rimozione dell'e:istente
Rimozione dell'esistente e so:ituzione del pluviale nella sua totalita.
Ditte Specializzate: Lattonic-¢-canalista

5475 giorni

Sc-065/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione di elementi, fiss: 2gi, parafoglie e parti del pluviale difettoso.
Ditte Specializzate: Lattonicre-canalista

2555 giomi

Rifiniture edili — Su-012
Pavimentazioni interne — Co- 34
CODICE INTERVENTIL - FREQUENZA
Sc-066 | Rivestimento cem<1tizio
Sc-066/In-001 | Intervento: Pulizia 360 giorni
Pulizia ed eliminazione delly sporco con spazzolatura del rivestimento o con utilizzo di detergenti
specifici.
Ditte Specializzate: Generico
Sc-066/In-002 | Intervento: Ripristino strati protettivi 1825 giorni

Ripristino degli strati protcttivi, con preventiva pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
antimacchia, che non alterino le caratteristiche chimico-fisico ed estitiche del materiale.
Ditte Specializzate: Pavimen tista

Sc-066/In-003

Intervento: Sostituzione
Sostituzione di elementi usur:rti o rotti con analoghi nuovi.
Ditte Specializzate: Pavimer:ista

Quando occorre

Infissi inte

rni — Co-035

CODICE

INTERVENTI

| FREQUENZA

Sc-067

Porte antipanico

Sc-067/In-001

Intervento: Controllo ferramenta

Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici.
Controllo e lubrificazione del'a maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzate: Serramcitista

180 giomi

Sc-067/In-002

Intervento: Pulizia canali e sistemi di movimentazione.

Pulizia dai depositi di matc-aile e residui organici che possono alterare ia funzionalitd dei canali di
scorrimento.

Pulizia dei sistemi di movimcntazone tramite comune detergenti.

Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre

Sc-067/in-003

Intervento: Pulizia di ante ¢ tclai

Pulizia dei telai e delle ante con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale.
Ditte Specializzate: Generice

Quando occorre

Sc-067/In-004

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia con eliminazione dell : sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzate: Generic:.

Quando occorre

Sc-067/In-005

Intervento: Regolazione fiss:ggio telai e controtelai
Regolazione del fissaggio de! tefai ai controtelai e di questi alie pareti.
Ditte Specializzate: Serramcatista

360 giomi

Sc-067/In-006

Intervento: Rimozione ostacoli

Eliminazione di ostacoli nellc vicinanze delle aree interessate alle porte antipanico.
Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre

Rivestimenti interni — Co-036

CODICE |-
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Sc-068

Sc-068/In-001

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici dell'inionaco con lavaggio con acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali con spazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-068/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usuraie o degradate con loro asportazione, pulizia delle parti sottostanti ¢ lavaggio
del sottofondo. Rifacimento dell'intonaco con ripresa utilizzando materiali uguali o simili a quello
originario; si faccia attenzione a non alterare I'effetto cromatico delle superfici.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-069

Sc-069/In-001

Tinteggiature e dc-orazioni

Intervento: Ritinteggiatura
Ritinteggiatura delle superfic: con carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti, preparazione
del fondo con applicazionc di fissativi ed infine applicazione di nuove pitture. Le modalita di

tinteggiatura, i prodotti e le a*‘rezzature variano in funzione delle superfici ¢ del tipo di materiale.
Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-069/In-002

Intervente: Sostituzione

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con nuovi oppure con riparazione degli stessi
mediante tecniche opportunc che non variano I'aspetto geometrico-cromatico delle superfici in vista.
Attenzione agli ancoraggi con eventuale sostituzione e verifica.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Corpo d’Opera — N°6 — opere varie

Sistemazioni esterne — Su-0""/

Attrezzature esterne — Co-03<

CODICE

INTERVENTIL

Sc-073

Sc-073/In-001

Segnaletica di sicu -ezza

Intervento: Rifacimento protezione
Rifacimento delle vernici protettive ed anticorrosive dei supporti (paletti, staffe, ecc.) dei materiali
costituenti i cartelli segnalctici (pittura, materiali termoplastici, materiali plastici (PVC); prodotti

luminescenti; prodotti rifrangenti; indurenti a freddo, lastre di alluminio, adesivi, pellicole) e di altre parti
costituenti il segnale.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-073/In-002

Intervento: Sostituzione
Sostituzione degli elementi dclla segnaletica di sicurezza usurati con elementi analoghi come previsto

dalle norme vigenti. Rimozione del vecchio segnale (palo, cartello, ecc.) ¢ del relativo basamento e

ricostituzione dello stesso. Risistemazione del nuovo segnale e controllo dell'integrazione nell'ambiente
di lavoro.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-074

Sc-074/1n-001

Segnaletica stradaie orizzontale

Intervento: Rifacimento segnaletica

Rifacimento delle bande e lince con squadratura e applicazione di materiali idonei o altri sistemi: pittura,
materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee € simboli preformati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-074/In-002

Intervento: Sostituzione
Sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi.

Quando occorre
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. Specializzati vari

Sc-075/In-001

Se-075 | Segnale

"trxgdale verticale ,f; e

Intervento: Riverniciatura

Ripristino delle vemnici protettive ed anticorrosive dei supporti (paletti, staffe, ecc.) dei cartelli segnaletici
e delle altre parti costituenti il segnale.

Ditte Specializzate: Pittore

360 giorni

Sc-075/1n-002

Intervente: Sostituzione
Sostituzione degli elementi della segnaletica usurati con elementi analoghi come previsto dal codice della
strada. Eliminazione del vecchio segnale (palo, cartello, ecc.) e del relativo basamento e ricostituzione

dello stesso. Riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica
stradale di zona.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Elementi

di chiusura — Co-03>.

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-076

Sc-076/In-001

Cancelli e barriere

Intervento: Pulizia sistemi manovra

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con
prodotti idonei € non residuosi.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

30 giorni

Sc-076/1n-002

Intervento: Rifacimento proiczione

Rifacimento delle protezioni ¢ delle coloriture con eliminazione dei vecchi strati, pulizia delle superfici

ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni
ambientali.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-076/In-003

Intervento: Sistemazione automatismi a distanza

Sostituzione delle batteric di alimentazione nei telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-076/In-004

Intervento: Sostituzione parti usurate

Sostituzione degli elementi a vista di cancelli e barriere e di parti meccaniche ed organi di manovra
usurati €/o rotti con altri analozhi e con uguali caratteristiche.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-077/1n-001

Se-077

Recinzioni

Intervente: Rifacimento protezione
Rifacimento delle protezioni. dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati,

pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti specifici (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed
alle condizioni ambientali.

Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-077/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti in vista di recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi e con uguali
caratteristiche.

Ditte Specializzate: Speciualizzati vari

Quando occorre

Rifiniture edili

- Su-015

Pavimentazioni interne — Co-240

CODICE

| FREQUENZA

Sc-078/In-001

Sc-078

INTERVENTI =

Rivestimento cementizio

Intervento: Pulizia

Ripﬁstino degli strati protettivi, con preventiva pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
antimacchia, che non alterino le caratteristiche chimico-fisico ed estitiche del materiale.

360 giorni
Pulizia ed eliminazione dello sporco con spazzolatura del rivestimento o con utilizzo di detergenti
specifici.
Ditte Specializzate: Generico
Sc-078/In-002 | Intervento: Ripristino strati protettivi 1825 giorni
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Ditte Specializzate: Pavimentista

Sc-078/In-003

Intervente: Sostituzione
Sostituzione di elementi usurarti o rotti con analoghi nuovi.
Ditte Specializzate: Pavimentista

Quando occorre

Impianti speciali — Su-016

Impianto di allarme — Co-041

Pulizia degli apparecchi ¢ delle connessioni per togliere accumuli di materiale che possano

compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi mediante un panno morbido imbevuto di
alcool.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-079 | Allarmi e sirene . “
Sc-079/In-001 | Intervento: Sostituzione Quando occorre
Sostituzione delle sirene e/o degli allarmi danneggiati o deteriorati. Durata stimata intorno ai 15 anni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-080 | Centrale antintrusione
Sc-080/In-001 | Intervento: Pulizia ) 360 giomni
Pulizia della centrale e dei suoi componenti con aspiratori € raccogliendo in appositi contenitori i residui
delia pulizia.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-080/In-002 | Intervento: Registrazione connessioni 360 giorni
Registrare ¢ regolare tutti i morsetti delie connessioni e dei fissaggi dei rivelatori collegati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-080/In-003 | Intervento: Revisione sistema - 360 giorni
Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di
necessita.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-080/In-004 | Intervente: Sostituzione alimentazione ausiliaria 180 giorni
| Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria.
| Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-081 | Sistemi di ripres= ottici
Sc-081/In-001 | Intervente: Pulizia 180 giomi

Sc-082/in-001

Impianto telefonico e citofonico — Co-042
CODICE INTERVENTL
Sc-082 | Apparecchi telef~nici ’ ’ '

Intervento: Pulizia

Pulizia della centrale telcfonica e dei relativi componenti con utilizzo di aspiratori e raccogliendo in
appositi contenitori i residui della pulizia.
Ditte Specializzate: Telefonista

360 giorni
Pulizia degli apparecchi ¢ delle connessioni per togliere gli accumuli di materiale che possano
compromettere il corretto funzionamento degli apparecchi.
Ditte Specializzate: Telefonista
Sc-083 | Centrale telefonics
Sc-083/In-001 | Intervente: Pulizia 360 giorni

Sc-083/In-002

Intervento: Revisione

Revisione e aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessita.
Ditte Specializzate: Telefonista

Quando occorre
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Corpo d’Opera — N°7 — Reti idriche e fognarie

Reti tecnologiche — Su-017
Fognature — Co-043
CODICE INTERVENTIL FREQUENZA
Sc-084 | Caditeie e pozze .~
Sc-084/In-001 | Intervento: Pulizia 360 giorni
Pulizia dei pozzetti medianic zsportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-085 | Collettori
S¢c-085/In-001 | Intervento: Pulizia 360 giorni
Pulizia de! sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di
deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-086 | Tubazioni
Sc-086/in-001 | Intervento: Pulizia 180 giorni
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei liquidi.
Ditte Specializzate: Idraulico
Acquedotti — Co-044
CODICE | L INTERVENTI FREQUENZA
Sc-087 | Serbatoio di acc mulo ' ’
Sc-087/ln-001 Intervento: Pulizia 730 giorni
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Ditte Specializzate: Idrauiico
Sc-088 | Stazione di sollcamento
Sc-088/in-001 | Intervento: Revisione pompa 1095 giomni
Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante,
provvedendo alla disincrestazione meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla
eventuale loro sostituzionu.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-089 | Tubazioni
Sc-089/In-001 | Intervento: Pulizia 180 giomi
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei liquidi.
Ditte Specializzate: Idraulico
Impianto idrico e sanitari — Su-018
Impianto di adduzione acq = fredda e calda — Co-045
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-090 | Autoclave =
Sc-090/In-001 | Intervento: Lubrificazionc 180 giomi
Lubrificare le filettature ¢ i rubinetti con lubrificanti indicati dalle case costruttrici.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-090/In-002 | Intervento: Pulizia delle varie parti 360 giomi

Lubrificare con vaselina i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i

sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-090/In-003

Intervento: Pulizia otturatore

Quando occorre
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Pulizia 0 eventuale sostituzione dell'otturatore se si verifica il passaggio del fluido ad otturatore chiuso.
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-090/In-004

Intervento: Pulizia serbatoio

Controlio e pulizia o even:uale sostituzione dei filtri dell'impianto idrico.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

730 giomni
Pulizia del serbatoio con lzvaggio e con asportazione di rifiuti presenti.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-092 | Rete di distribu-. e
Sc-092/In-001 | Intervento: Pulizia filtri 360 giorni

S¢-092/In-002

Intervento: Trafilatura

Nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre azionare nei due sensi 'otturatore
per eliminare eventuali corpi estranei. nel caso in cui la trafilatura continui, occorre smontare l'organo
provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alla sua sostituzione.

Ditte Specializzate: Tern:\idraulico

Quando occorre

Sc-093

S¢-093/In-001

Elettropompe

Intervento: Revisione peripa

Revisione generale previc smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante,
provvedendo alla disincrestazione meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla
eventuale loro sostituzionc.

Ditte Specializzate: Idraulico

1095 giorni

Sc-094

Sc-094/In-001

Serbatoi di accurnulo

Intervento: Pulizia

Pulizia del serbatoio con lovaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Ditte Specializzate: Idrau"ico

730 giorni

Corpo d’Opera — N°8 — Var ©

Sistema strutturale

Lae

—Su-C 2

Strutture in fondazione - C -046

CODICE

INTERVENTI

' FREQUENZA

Sc-095

Sc-095/In-001

Fondazioni dire: ¢

Intervento: Interventi strutiurali

In seguito alla comparsa 1 segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diag-:si e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/eftciio del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabili:® delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato.
Procedere quindi al consc''damento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate: Teci:ici di livello superiore

Quando occorre

Strutture in elevazione - C- 947

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-096

Sc-096/In-001

Muro e setto in - a.

Intervento: Titolo

Ditte Specializzate: Tecrici di livello superiore

0 giomni

Solai — Co-048
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INTER®

ge" ~toin opera

Sc-097/In-001 | Intervento: Intervento cu. =livo

L'intervento di natura pre -ntiva consiste in:

-ripresa delle scalfitture ¢ ci rigonfiamenti locali del conglomerato; -trattamento dei ferri corrosi;
-rifacimento integrale dei “ivestimenti di protezione;

-trattamento delle fessura. uni per riempimento o per iniezioni.

Ditte Specializzate: Spec:ilizzati vari

Quando occorre

Sc-097/in-002 | Intervento: Intervento struiturale

L'intervento strutturale . - portare ad un consolidamento con rinforzo o ad un rifacimento del solaio
esistente in seguito ad un - -mbiamento architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi.
Ditte Specializzate: Spec':iizzati vari

Quando occorre

Sc-097/in-003 | Intervento: Rifacimento . ..:crficie
L'intervento consiste ne -ifacimento della superficie del solaio per risolvere problemi di planarita

orizzonatale o di usura g~ rale (decappaggio, sostituzione coibentazione e barriera vapore, rifacimento
giunti).
Ditte Specializzate: Speci:iizzati vari

Quando occorre

Sc-097/in-004 | Intervento: Riparazione :~calizzata

Intervento leggero che covsiste in una riparazioni localizzate e cioé:
-rifacimento del rivestimerio:

-pitturazione delle supertf®:: d'intradosso del solaio;

-sigillatura delle fessurazii.

Ditte Specializzate: Spec::lizzati vari

Reti tecnologiche — Su-02(

Quando occorre

Fognature — Co-049

CODICE | INTERVENTI = ~ {FREQUENZA
Sc-098 | Separatoti e vas “1e di sedimentazione
Sc-098/In-001 | Intervento: Pulizia 180 giomi
Pulizia delle vasche e dei - cparatori asportando i fanghi di deposito ed effettuare un lavaggio con acqua a
pressione.
Ditte Specializzate: Spec - .izzati vari
Sc-099 | Stazioni di pon - - ggio
Sc-099/in-001 | Intervento: Pulizia 360 giorni
Pulizia delle stazioni di ;.. npaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione.
Ditte Specializzate: Spcci:iizzati vari
Sc-099/In-002 | Intervento: Revisione peipe e giranti 360 giorni
Disincrostare meccanica: cnte e se necessario anche chimicamente, con sostanze biodegradabili, la
pompa ¢ il girante nc-ché lubrificare i cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guamizioni ed
eventuaimente sostituirlc.
Ditte Specializzate: Spc.. izzati vari
Sc-100 | Troppopieni
Sc-100/In-001 | Intervento: Pulizia 360 giomi
Pulizia dei troppopieni = -ortando i fanghi di deposito ed utilizzando getti d'acqua ad alta pressione o
aspiratori di grande poten:.'a per asportare i detriti.
Ditte Specializzate: Spec::lizzati vari
Sc-101 | Tubazioni
Sc-101/In-001 | Intervento: Pulizia 180 giorni
Pulizia dei sedimenti forr ::isi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei liquidi.
Ditte Specializzate: Idra.. 'co
Sc-102 r 1o
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Sc-102/In-001

Intervento: Pulizia

Svuotare ¢ poi pulire le vasche di accumulo mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con
acqua a pressione.

Ditte Specializzate: Spec'alizzati vari

Quando occorre

Sc-102/in-002

Interventeo: Rifacimentc ~ vestimenti
Ripristino dei rivestimen -lelle vasche di accumulo quando usurati.

Quando occorre

Ditte Specializzate: Spe: :lizzati vari

Impianto idrico e sanitari

-Su-021

Impianto di adduzione acq 1 fredda e calda — Co-050

CODICE

Sc-103

Sc-103/in-001

INTERVENTL
Elettropompe .

Intervento: Revisione pi  pa

Revisione generale previ- smontaggio della pompa, controlio dello stato del corpo pompa e della girante,
provvedendo alla disincr: siazione meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla
eventuale loro sostituzior ..

Ditte Specializzate: Idra:.’ico

1095 giorni

Corpo d’Opera — N°9 — Im: ‘anto elettrico

Sistemazioni esterne — Su- 22
Impianto di illuminazione - To-051
CODICE INTERVENTL FREQUENZA
Sc-104 | Lampade a iod i metallici
Sc-104/1n-001 | Intervento: Sostituzionc ..mpade 1500 giorni
Sostituzione delle lampacc e degli elementi accessori in base alla durata di vita media delle lampade
fornite dalla casa produtirice. Nel caso delle lampade a ioduri metallici si prevede una durata di vita
media pari a 9000 h so:oposta a tre ore consecutive di accensione. (lpotizzando, pertanto, un uso
giornaliero di 6 ore, dovr:: “revedersi la sostituzione della lampada ogni 50 mesi)
Ditte Specializzate: Elei:cista
Sc-105 | Lampade ad in . ndescenza
Sc-105/In-001 | Intervente: Sostituzionc mipade 150 giomni
Sostituzione delle lamp: . - e degli clementi accessori in base alla durata di vita media delle lampade
fornite dalla casa produ. .ce. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita
media pari a 9000 h scioposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso
giornaliero di 6 ore, dovri: nrevedersi la sostituzione della lampada ogni 50 mesi)
Ditte Specializzate: Elett-icista
Sc-106 | Lampade fluor- centi
Sc-106/In-001 | Intervento: Sostituzionc mpade 1200 giorni

Sostituzione delle lamp:
fornite dalla casa produt:i
a 7500 h sottoposta a trc
ore, dovra prevedersi la s

* e degli elementi accessori in base alla durata di vita media delle lampade
*¢. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita media pari
‘re consecutive di accensione. Considerando, pertanto, un uso giornaliero di 6
tituzione della lampada ogni 40 mesi.

Speci te: Ele:u cista

Sc-107
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Sc-107/In-001

Intervento: Sostituzionc ;ali
Sostituzione pali e relativi accessori secondo la durata di vita media fornita dalla casa produttrice. Nel

caso di eventi ecceziona'i ‘temporali, terremoti ecc.) verificare Ia stabilita dei pali per evitare danni a cose
o0 persone.
Ditte Specializzate: Ele:1-cista

Quando occorre

Sc-108

Lampade a vag - -e di sodio

Sc-108/In-001

Intervento: Sostituzionc <clie lampade

Sostituzione delle lampa:': e degli elementi accessori in base alla durata di vita media delle lampade
fornite dalla casa produiirice. Nel caso delle lampade a vapori di sodio si prevede una durata di vita
media pari a 10000 h sc.toposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso

giornaliero di 6 ore, dov- srevedersi la sostituzione della lampada ogni 55 mesi)
Ditte Specializzate: Ele-: cista

1650 giorni

Impianto elettrico — Su-0-

Cabine di trasformazione : - T/BT — Co0-052

CODICE

INTERVENTI

Sc-109

Sc-109/in-001

Interruttore di = anovra sezionatofe

| FREQUENZA

Intervento: Manovra aj..: ‘ura
Prova manovra di apertu::: chiusura.
Ditte Specializzate: Ele:: ‘cista

180 giorni

Sc-110

Sc-110/In-001

Intervento: Manutenzionc
Manutenzione morsettera  serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elc:* icista

Quando occorre

Sc-110/In-002

Intervento: Sostituzionc

Sostituzione dei fusibili ¢ stenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.
Ditte Specializzate: Elc: - cista

Quando occorre

Pulizia generale e serrag:’ : di tutti i builoni e/o morsetti;
Ditte Specializzate: Elc: ~cista

Sc-111 | Sezionatore lin . messa a terra
Sc-111/In-001 | Intervento: Lubrificazic: : 180 giomi
Lubrificazione con vasel: - pura dei contatti, pinze e delle lame. Lubrificazione con olio grafitato di tutti
gli ingranaggi e manove . mi.
Ditte Specializzate: Elc!:-'cista
Sc-111/in-002 | Intervento: Pulizia e seiv . 2gio 180 giomni

Se-112

Sc-112/in-001

Interruttore in io ric otto

Intervento: Sostituzionc 'io
Sostituzione ed eventualc cintegro in caso di perdite dell'olio
Ditte Specializzate: Ele:iiicista

Quando occorre

Se-113

Sc-113/In-001

TFrasformatore - misura

Intervento: Manutenzion:
Manutenzione e serraggic :onnessioni varie.

Ditte Specializzate: Elc':cista

Quando occorre

Sc-114

Sc-114/In-001

Strumento di

Jura

Intervente: Manutenzionc
Manutenzione morsettera = serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elett-icista

Quando occorre
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Sc-115

Sc-115/In-001 | Intervento: Pulizia

Pulitura intema ed ester~a con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino
sigillature, lubrificazionc :crrature e cerniere

180 giomi

Ditte Specializzate: Ele - ‘cista

Sc-115/In-002 | Intervento: Sostituzion:.. :»mponenti

Sostituzione lampada di :minazione interna, ripristino blocchi porta e microinterrutori.
Ditte Specializzate: Elc:* ‘cista

Sc-116 | Cavi MT in ra ' - con isolamento ERP

Quando occorre

Sc-116/In-001 | Intervento: Pulizia

180 giorni
Pulizia di tutti i terminali . 1.T. compresi del cavo in arrivo dall'ente erogatore.
Ditte Specializzate: Elc" “cista i
Sc-117 | Trasformatore ° potenza in olio o liquido di sicarezza

Sc-117/In-001 | Intervento: Manutenzic - sali igroscopici 360 giomni
Rigenerazione o eventu. - sostituzione sali igroscopici
Ditte Specializzate: El- . cista

Sc-117/In-002 | Intervente: Pulizia 180 giomni
Pulizia generale ed accu:.a della macchina compresi i cavi in arrivo ed in partenza
Ditte Specializzate: Elei:-icista

Sc-117/In-003 | Intervento: Sostituzion: “acchina 180 giomni
Cambi macchina, ove p:+. :bile inserendo quella in riserva
Ditte Specializzate: Elc:*  cista

Sc-117/In-004 | Intervento: Sostituzion . 'io Quando occorre

Sostituzione ed eventua;: tintegro in caso di perdite dell'olio/liquido.
Ditte Specializzate: Elc.' cista

Impianti di terra — Co-05Z
CODICE | INTERVENTT

Sc-118 | Conduttori di - - >tezione

| FREQUENZA

Sc-118/in-001 | Intervento: Sostituzion::

Quando occorre
Sostituzione dei condut:::~. di protezione danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elc: cista
Sc-119 | Sistema di disf - sione
Sc-119/In-001 | Intervente: Misura res: - -ita del terreno 360 giomi

Misurazione del valore © "'a resistenza di terra.
Ditte Specializzate: Elc:t cista

Sc-119/In-002 | Intervente: Sostituzion: ~ispersori
Sostituire i dispersori d: - cggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elc: " cista

Quando occorre

Sc-120 | Sistema di equ  >tenzializzazione

Sc-120/in-001 | Intervento: Sostituzion - juipotenzializzatori
Sostituzione degli equi; - nzializzatori danneggiati o deteriorati.

Ditte Specializzate: Elc:: cista

Impianto di protezione da .. scariche atmosferiche — Co-054
CODICE | . ' INTERVENTI

Sc-121

Quando occorre

FREQUENZA

Sc-121/In-001 | Intervento: Sostituzione
Sostituzione delle calate ¢ :nneggiate o usurate.

Quando occorre
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Ditte Specializzate: Elettricista

-ogramma di manutenzione — sottoprogramma degli interventi

Sc-122/1n-001

Sc-122 /Imp

Intervento: Sostituziore
Sostituzione dei dispersv: Jdanneggiati o usurati.
Ditte Specializzate: Dc. atore

Quando occorre

Impianto elettrico di distr - 1zione — Co-055

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-123

Sc-123/In-001

Cassette di der - azione

Intervento: Ripristino gr: ‘o di protezione

Ripristinare il grado di © tezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa
vigente.

Ditte Specializzate: Elc:* :cista

Quando occorre

Sc-123/in-002

Intervento: Sostituzior - perchio
Sostituzione del coperc. i+ .surato.
Ditte Specializzate: Elc'. cista

Quando occorre

Sc-124

Sc-124/In-001

Tubazioni e ¢z . lizzazioni

Intervento: Manutenzion protezione

Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa
vigente.

Ditte Specializzate: Elctt:“cista

Quando occorre

Sc-125

Sc-125/In-001

Pres e spine

Intervento: Sostituzion

Sostituzione, quando u.. te o non pil rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette,
coperchi, telai porta fru:* :pparecchi di protezione e di comando.

Ditte Specializzate: Elc:- cista

Quando occorre

sostituzione di reattor, 5
Ditte Specializzate: El:::

-er, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
cista

Sc-126 | Corpi illumina - i

Sc-126/In-001 | Intervente: Pulizia 30 giorni
Pulizia degli schermi mu¢ :nte straccio umido e detergente.
Ditte Specializzate: Gc = co

Sc-126/In-002 | Intervento: Sostituzion: mpade 30 giomni
Sostituzione di lampadc = write o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima
temperatura di colore ¢ "+ esso indice di resa cromatica.
Ditte Specializzate: El-:*. cista

Sc-126/In-003 | Intervento: Sostituzion' : “cessori 30 giorni

Sc-127

Sc-127/In-001

Gruppo di con:’ uita

Intervento: Ricaricabz:: ‘a

Ricarica del livello del "= 'do dell'clettrolita nelle batterie del gruppo di continuita, quando necessita.
Ditte Specializzate: Mc: nico

Quando occorre

Pulizia degli interruttcii ‘i manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei
sezionatori di linea.

Ditte Specializzate: Elc:: cista

Sc-128 | Quadri e cabir  :lettriche
Sc-128/In-001 | Intervento: Lubrificazi-1 - ingranaggi e contatti 360 giomi
Lubrificazione con vasc . : dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori di linea, degli interruttori
di manovra, dei sezioncic ' di messa a terra. Lubrificazione con olio grafitato di tutti gli ingranaggi e gii
apparecchi di manovra.
Ditte Specializzate: Elc:: ‘cista
Sc-128/In-002 | Intervento: Pulizia 360 giomi
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CODICE

Quadro elettrico generale i- BT — Co-056

INTER

Controllo € serraggio d! - tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza delle apparecchiature e
nella morsettiera e verific - di eventuali surriscaldamenti.
Ditte Specializzate: Elc:" cista

Sc-129 | Apparecchiatu
Sc-129/In-001 | Intervento: Pulizia locu' 180 giomi
pulizia generale dei loci:™: -on asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti
Ditte Specializzate: Sp:: lizzati vari
Sc-129/1n-002 | Intervento: Serraggio o setti 360 giomi

Sc-130

Sc-130/In-001

Rifasamento

Intervento: Sostituzior :sibili
Verifica ed eventuale s« - uzione dci fusibili.
Ditte Specializzate: El. - cista

Quando occorre

Sc-131

Sc-131/In-001

Sezionatore

Intervento: Manutenzic:
Manutenzione morsettera @ serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elc::- cista

Quando occorre

Sc-132/In-001

Se-132§

ruttore

Intervento: Intervento . : ifferenziale
Prova di intervento dell’:+ ntuale dispositivo differenziale.
Ditte Specializzate: Elci:: cista

180 giomi

Sc-133

Sc-133/In-001

Trasformatore - misura

Intervento: Manutenzicn:
Manutenzione e serragg - -onnessioni varie.

Ditte Specializzate: E| - :ista

Quando occorre

Sc-134

Sc-134/In-001

Strumentodix ara

Intervento: Manutenzi-

Manutenzione morsette-: - serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: E!-" . icista

Quando occorre

Sc-135

Sc-135/In-001

Fusibile

Intervento: Sostituzior:

Quando occorre

Sc-136/in-001

Sostituzione dei fusibil’ »: stenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.
Ditte Specializzate: El- = :ista
Sc-136 | Teleruttore

Intervento: Manutenzi- ¢
Manutenzione morsettera = serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: El ::tricista

Quando occorre

Sc-137

Sc-137/In-001

Relé ausiliario

Intervento: Manutenzione
Manutenzione morsette s © serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Eleitr cista

Sc-138

Quando occorre

Comune di Ragusa — Settore X

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO

DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

30



R.16.2 Piano di manutenzione: Programma di manutenzione — softoprogramma degli interventi

Sc-138/In-001

Intervento: Manutenzione
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. Sostituzione lampade spia se necessario.

Ditte Specializzate: El:itricista

Quando occorre

Sc-139

Sc-139/In-001

Trasformatori avsiliari

Intervento: Manutenzione morsetteria e connessioni
Manutenzione morsettcra ¢ serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elcttricista

Quando occorre

Sc-140

Sc-140/In-001

Linee di alime: trzione

Intervento: Serraggio

Serraggio dei terminali » dclla morscttiera di attestazione.
Ditte Specializzate: El:tiricista

360 giomi

Sc-141

Sc-141/In-001

Strattura auto 20 tante

Intervente: Lubrificaz'onc
Lubrificazione serraturc ¢ cerniere.
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni

Sc-141/1n-002

Intervento: Pulizia

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino
sigillature

Ditte Specializzate: Elettricista

360 giorni

Sc-142

Sc-142/In-001

Targhetta identificativa

Intervento: Integrazione
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhetta mancante

Ditte Specializzate: Elettricista

Quando occorre

Sc-143

Sc-143/In-001

Sbﬁéma elettri-o

Intervento: Aggiomamento
Eventuale aggiornamer:.o dell'elaborato con le modifiche riscontrate in fase di verifica.

Ditte Specializzate: Fahbro

Quando occorre

Corpo d’Opera — N°10 —  m rianti gestione emergenze

Impianti speciali — Su-024

Impianto di rilevazione incendi — Co-057

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-144 | Centrale antin cendio
Sc-144/In-001 | Intervento: Regolazione connessioni 360 giomi
Regolazione di tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.
Ditte Specializzate: Specizlizzati vari
Sc-144/In-002 | Intervento: Sostituzione batteria Quando occorre

Sostituzione della batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Sc-145/In-001

Sc-145

Intervento: Messa a punto

Spostamento dell'emittente e del ricevente per la rimessa a punto dell'apparecchiatura.
Ditte Specializzate: Specizlizzati vari

180 giomni

Sc-145/In-002

Intervento: Regolazione sistemi rivelatori

Regolare ie soglie di assorl:imento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
Ditte Specializzate: Specizlizzati vari

180 giorni

Sc-145/in-003

Intervento: Sostituzione

Sostituire i rivelatori quando sono usurati o non sono in grado di svolgere la propria funzione. Durata
stimata circa 10 anni.

Ditte Specializzate: Sy eciulizzati vari

Quando occorre

Sc-146

Sc-146/In-001

Dispositivi di llz rme ottici.

Intervento: Sostituzione
Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-147

Sc-147/In-001

Dispositivi di ¢l rme acustici

Intervento: Sostituziore
Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.
Dltte Speclahmte Specuhzzah varl

Quando occorre

Sc-148

Sc-148/In-001

&) 'atore\manu ale: ‘l mcendm

Intervento: Regolazione

Regolazione delle viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato.
Ditte Specializzate: Speciulizzati vari

Quando occorre

Sc-148/In-002

Intervento: Sostituzione
- Sostituire le cassette usurate. Durata di circa 15 anni.
Ditte Specializzate: Speciclizzati vari

Quando occorre

Sc-148/In-003

Intervento: Spostamer.to
Spostamento della cass2tta per moditica dei locali
Ditte Specializzate: Sycciulizzati vari

Quando occorre

Sc-149

Sc-149/In-001

Sistema di alir e tazione

Intervento: Regolazione connessioni
Regolazione di tutti i morsctti delle connessioni e/o dei fissaggi
Ditte Specializzate: Spccializzati vari

360 giorni

Impianto di spegnimento n<endi— Co-058

Ricaricare I'estintore e disporlo in perfetta efficienza.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

CODICE INTERVENTI *. {FREQUENZA
Sc-150 | Elettropompe
Sc-150/In-001 | Intervento: Revisione non'pa 1095 giorni
Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante,
provvedendo alla disincrostazione meccanica.e chlmxca, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla
eventuale loro sostituzione.
Ditte Specializzate: Id-aulico
Sc-151 | Estintori a pol-e e
Sc-151/In-001 | Intervento: Revisione 1095 giorni
Revisione dell'estintorc in »ase alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente
utilizzato.
Ditte Specializzate: Tcenico antincendio
Sc-151/In-002 | Intervento: Ricarica estintore 1095 giomni
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Sc-152/In-001

Sc-152

Intervento: Revisione

Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente
utilizzato.

Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

1095 giomi

Sc-152/In-002

Intervento: Ricarica estini.re
Ricaricare T'estintore e :isp orlo in perfetta efficienza.
Ditte Specializzate: Tccni- o antincendio

1095 giorni

Sc-153

Sc-153/In-001

Evacuatori di u 0 e ci calore (EFC)

Intervento: Lubrificas onc

Lubrificare tutti i dispcsitivi meccanici quali perni, pistoni e leveraggi.
Ditte Specializzate: Tzcnico antincendio

360 giomi

Sc-154

Sc-154/In-001

Idranti

Intervento: Sostituzione

Sostituzione degli idranti s accadono problemi di tenuta che non consentono il corretto funzionamento.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-154/in-002

Intervento: Verifica tenuta

Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

90 giorni
Controllo, con prova, deila tenuta alla pressione di esercizio degli idranti.
Dittg Special_izzate: Idraulico
Sc-155 | Rete di distribuzione
Sc-155/In-001 | Intervento: Pulizia 180 giomi

Sc-155/In-002

Intervento: Pulizia otturatore

Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad
otturatore chiuso.

Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Quando occorre

Sc-156

Sc-156/In-001

Serbatoio di accumulo

Intervento: Pulizia
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.

Ditte Specializzate: Iéraulico

730 giorni

Corpo d’Opera — N°11 — Impianto aspirazione e trattamento aria ambientale

Impianto di condizionamento — Su-025

Unita trattamento aria (U.T.A.) - Co-059

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-157

Sc-157/In-001

Sezione presa o espulsione aria

Intervento: Pulizia griglia
Pulitura delia griglia

Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-158
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Sc-158/In-001

Intervento: Pulitura filtri

Pulitura della girante.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

60 giorni
Pulitura dei filtri aria ¢ loro eventuale sostituzione qualora risultino esauriti (spessore del materiali
filtrante ridotto di oltre il 20%)
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-159 | Ventilatore
Sc-159/In-001 | Intervento: Pulizia girante 180 giorni

Sc-160

Sc-160/1n-001

Motore ventilatore

Intervento: Sostituzione
Sostituzione cinghia di trasmissione e cuscinetti
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-161 | Bacinella raccolta condensa
Sc-161/In-001 | Intervento: Pulizia 360 giorni
Pulitura della bacinella con rimozione delle incrostazioni calcaree, e pulitura delle tubazioni di scarico.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-162 | Sezione di umidificazione
Sc-162/1n-001 | Intervento: Manutenzione morsetteria e connessioni

Quando occorre

Sc-162/In-002

Intervento: Pulizia bacinelle
Pulitura bacinella di raccolta acqua con controllo efficienza scarichi ed eventuale loro scovolatura.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-162/In-003

Intervento: Pulizia componenti vari
Pulitura separatore di gocce ed eventuale raddrizzatore filetti.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giomi

Sc-162/In-004

Intervento: Pulizia corpo pompa e girante
Disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile del corpo pompa e girante.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giomi

Sc-162/In-005

Intervento: Pulizia filtro
Pulizia filtro acqua
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giomni

Sc-162/1n-006

Intervento: Sostituzione organi pompa

Sostituzione degli organi di tenuta della pompa e sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

60 giorni

Sc-163

Sc-163/In-001

Componentistica accessoria

Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei componenti difettosi 0 mancati (manopole, supporti antivibranti, viti e bulloni, ecc.)

Ditte Specializzate: Termoidraulico

360 giomni

Sc-164

Sc-164/In-001

Carpenteria metallica

Intervento: Pulizia
Pulizia con solventi specifici.
Ditte Specializzate: Generico

360 giomi

Sc-164/In-002

Intervento: Verniciatura

Verifica dello stato e eventuale ripresa della verniciatura, previa scartavetratura e trattamento antiruggine.
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni
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Corpo d’Opera - N°12 - Biofiltro
Sistema strutturale — Su-028

Strutture in fondazione — Co-065

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (Jesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati
accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilita delle strutture, in particolare verificare la perpendicolaritd del fabbricato.
Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-177 | Fondazioni dirette
Sc-177/In-001 | Intervento: Interventi strutturali Quando occorre

Sc-178

Sc-178/In-001

Strutture di contenimento

Intervento: Interventi strutturali

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi secondo necessitd ¢ secondo del tipo di anomalia accertata.
Fondamentale € la previa diagnosi, a cura di tecnici specializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Strutture in elevazione — Co-066

CODICE:

INTERVENTI

| FREQUENZA

Sc-179/In-001

Se-179 |

Auro e setto in c.a.

Intervento: Titolo
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

0 giorni

Sistemi di chiusura - Su-029

Pareti esterne — Co-067

CODICE

INTERVENTI

Sc-180

Sc-180/in-001

Muratura in c.a. facciavista

| FREQUENZA

Intervento: Pulizia

Lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche ed eventuali detergenti
Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre

Sc-180/In-002

Intervento: Pulizia e ripristino giunti

Ripristino dei giunti strutturali e tra pannelli di facciata tramite rimozione e rifacimento parziale o totale
delle sigillature

Ditte Specializzate: Muratore

0 giorni

Sc-180/In-003

Intervento: Trattamento di consolidamento

Trattamento di consolidamento profondo e superficiale con applicazione, su superfici pulite, a pennello o

a spruzzo di consolidante inorganico o organico che non alteri le caratteristiche sromatiche del paramento
Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre

Sc-180/In-004

Intervento: Trattamento protettivo

Rifacimento di trattamento protettivo da eseguirsi su superfici pulite, con prodotti chimici (miscele di

resine acriliche e siliconiche, prodotti fluorati, alchi-alcossi-silani, polilossani) che non alterino le
caratteristiche cromatiche del materiale.

Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre
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Indice dei Sub Sistemi

Sistemazioni esterne
Coperture piane e a falde
Sistema strutturale
Sistemi di chiusura
Coperture piane e a falde
Rifiniture edili

Impianto idrico e sanitari
Sistema strutturale
Sistema strutturale
Sistemi di chiusura
Coperture piane e a falde
Rifiniture edili
Sistemazioni esterne
Rifiniture edili

Impianti speciali

Reti tecnologiche
Impianto idrico e sanitari
Sistema strutturale

Reti tecnologiche
Impianto idrico e sanitari
Sistemazioni esterne
Impianto elettrico
Impianti speciali

Impianto di condizionamento

Sistema strutturale
Sistemi di chiusura
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